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Le Groupe Spécialisé n° 14.5 « Equipements / Ventilation et systèmes par vecteur 
air » de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné, le 9 
octobre 2018, le système « Harmony Zoning », présenté par la société Harmony Air 
Conditioning. Il a formulé, sur ces systèmes, l'Avis Technique ci-après. L’avis a été 
formulé pour les utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le système « Harmony Zoning » consiste en une solution de chauffage 
et de rafraîchissement thermodynamique individuelle assurant une ré-
gulation pièce par pièce (régulation terminale). 
Il est fondé sur l’utilisation d’une pompe à chaleur (PAC) Air/Air split à 
détente directe avec deux caractéristiques principales : 
 unité extérieure à puissance variable (compresseur Inverter DC), 
 unité intérieure (type gainable) à débit d'air variable. 
L’énergie récupérée par l’unité extérieure de la PAC est restituée, à l’in-
térieur du bâtiment, par une unité intérieure de soufflage centralisée 
(communément appelé « gainable ») sous forme d’air chaud ou froid, 
distribué par un plénum équipé de registres motorisés (AIRZONE), vé-
hiculé par un réseau de distribution jusqu’à des bouches de diffusion 
d’air implantées dans les pièces principales du logement. 
Le système fonctionne en recyclage d’air, l’air chauffé ou refroidi est 
repris dans les pièces selon une « reprise centralisée » dans la partie 
centrale du logement (le hall d’entrée ou le couloir des chambres). 
La distribution aéraulique vers chaque bouche de diffusion est réalisée 
par un réseau de conduits isolés, généralement de sections circulaires. 
Chaque pièce principale est régulée individuellement de façon indépen-
dante. Un thermostat d’ambiance est présent dans chaque pièce pour 
mesurer la température ambiante et la comparer avec la consigne ac-
tive. Le besoin de chauffage et de rafraîchissement peut donc être défini 
dans chaque pièce. 
La carte électronique pilote alors le (ou les) registre(s) motorisé(s) de 
chaque pièce en demande, en tout ou rien (ouvert ou fermé). 
La vitesse du ventilateur d’insufflation est contrôlée pour garantir une 
pression statique disponible suffisante pour assurer un débit d’air correct 
dans chaque pièce. La variation du régime du compresseur permet de 
maintenir une température de soufflage adéquate aux besoins ther-
miques. 
Le produit est configuré d’usine en réversible (chauffage et rafraîchisse-
ment), il est inhibé en mode chauffage seul (modèles « RT ») via la 
télécommande Blueface et autre du système et l’accessoire 
« AZX6MCS » décrit au paragraphe 3.7 du Dossier Technique établi par 
le demandeur.  
Le système traite par diffusion d’air exclusivement les pièces principales 
(salon, salle à manger, chambres, salle de jeu, bureau) afin de ne pas 
dégrader le fonctionnement de la ventilation des locaux. Les pièces tech-
niques fermées ou dites humides (avec bouche d’extraction d’air vicié), 
cuisine fermée, WC, salle de bains, sont équipées d’appareils de chauf-
fage indépendants (type convecteurs, panneaux rayonnant ou sèche 
serviette). 

1.2 Identification 
Tous les composants du système « Harmony Zoning » font l’objet d’un 
marquage avant départ chantier. 
Les ensembles « unité extérieure / unité intérieure » sont identifiables 
par un marquage conforme aux référentiels des certifications dont ils 
relèvent. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 

2.11 Généralités 
Le présent Avis Technique est applicable aux travaux exécutés dans les 
logements d’habitation avec au maximum quatre pièces principales dont 
la cuisine peut être fermée ou ouverte sur le séjour, en habitat collectif 
ou en habitat individuel (on entend par « habitat individuel » une mai-
son individuelle ou un appartement traité par un système de ventilation 
individuel) ; 
 en neuf ; 
 en réhabilitation.  

Le présent Avis Technique est applicable aux travaux exécutés dans les 
logements d'habitation définis ci-dessus chauffés et/ou équipés d'appa-
reils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant :  
 à l'électricité, 
 au gaz, au fioul ou au combustible solide à circuit de combustion 

étanche situés dans ou hors du volume habitable ou à circuit de 
combustion non étanche situés hors du volume habitable. 

Le présent Avis Technique est applicable dans le cas d’un chauffage di-
visé par appareil indépendant à combustible solide dont l’amenée d’air 
comburant est réalisée par raccord direct sur l’extérieur. 
Le présent Avis Technique ne vise pas l’association avec un appareil in-
dépendant à combustible solide dont l’amenée d’air comburant n’est pas 
réalisée par raccord direct sur l’extérieur 

2.12 Système de ventilation compatible 
Le présent Avis Technique est indissociable des Avis Techniques 
14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 de la société ANJOS relatifs respective-
ment aux systèmes de VMC simple flux hygroréglable « VMC hygroré-
glable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » et « VMC hygroréglable 
ALIZÉ 2018 pour logements collectifs ». 
Le système « Harmony Zoning » est compatible en neuf et en réhabili-
tation :  
 avec le système « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements in-

dividuels » de type Hygro B visé dans l’Avis Technique 14.5/17-2268,  
 avec le système « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018  pour logements 

collectifs » de type Hygro B visé dans l’Avis Technique 14.5/17-2269. 
Le système « Harmony Zoning » n’est pas compatible avec les systèmes 
« VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » et « VMC 
hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs », de type Hygro A 
et de type Hygro-Gaz, visés dans les Avis Techniques 14.5/17-2268 et 
14.5/17-2269. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l'emploi 

2.211 Aération des logements 
Débits minimaux et qualité d'air 
L'impact du système de chauffage et de rafraîchissement par vecteur air 
« Harmony Zoning » sur la qualité de l'air intérieur, en présence des 
systèmes de ventilation « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour loge-
ments individuels » et « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements 
collectifs » visés dans les Avis Techniques 14.5/17-2268 et 14.5/17-
2269 (dans les limites prévues au domaine d’emploi du présent Avis 
Technique), en période d'occupation, est jugé satisfaisant. 

Risques de désordres dus à des condensations 
L'impact du système de chauffage et de rafraîchissement par vecteur air 
« Harmony Zoning » sur le risque d'apparition de désordres dus à des 
condensations, en présence des systèmes de ventilation « VMC hygro-
réglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » et « VMC hygroré-
glable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs » visés dans les Avis 
Techniques 14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 (dans les limites prévues au 
domaine d’emploi du présent Avis Technique), en période d'occupation, 
est jugé satisfaisant. 

2.212 Acoustique 
Les éléments disponibles, à titre indicatif, dans le Dossier Technique 
établi par le demandeur permettent d’évaluer la conformité à l'arrêté du 
30 juin 1999 modifié relatif aux caractéristiques acoustiques des bâti-
ments d'habitation et aux modalités d'application de la réglementation 
acoustique. 
Par le respect des éléments contenus dans le Dossier Technique établi 
par le demandeur, le système « Harmony Zoning » ne fait pas obstacle 
au respect des exigences de l’arrêté du 13 avril 2017 relatif aux carac-
téristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de réno-
vation importants 
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2.213 Sécurité en cas d’incendie 
La mise en œuvre du système « Harmony Zoning » : 
 ne fait pas obstacle au respect des exigences de l’arrêté du 

31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des 
bâtiments d’habitation ni au respect de la circulaire du 13 décembre 
1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réha-
bilitation ou d'amélioration des bâtiments d'habitation existants, 

 ne dégrade pas les performances des systèmes de ventilation visés 
dans les Avis Techniques 14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 vis-à-vis de 
le l’arrêté précité relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments 
d’habitation. 

2.214 Règlementation thermique 

Bâtiments neufs 
Le système « Harmony Zoning » ne fait pas obstacle au respect des 
exigences minimales définies dans l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié 
relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâti-
ments.  
Les pénalisations définies au paragraphe 11 du Dossier Technique établi 
par le demandeur doivent être appliquées aux valeurs données dans les 
Dossiers Techniques établis par le demandeur des Avis Techniques 
14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 qui définissent, pour un logement non 
équipé du système « Harmony Zoning », les coefficients à prendre en 
compte dans les calculs thermiques des bâtiments réalisés selon la mé-
thode Th-BCE 2012 : 
 approuvée par l’arrêté du 30 avril 2013,  
 prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié 

relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de perfor-
mance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles 
de bâtiments. 

L’impact de ces pénalisations sur la puissance électrique pondérée des 
groupes d'extraction pour habitat individuel, définie dans le Dossier 
Technique établi par le demandeur de tout Avis Technique rattaché à 
l’Avis Technique 14.5/17-2268, peut être négligé. 

Bâtiments existants 

Règlementation thermique des bâtiments existants dite « éléments par 
éléments » 
La mise en œuvre système « Harmony Zoning » ne modifie pas la liste 
des configurations : 
 dont la puissance électrique pondérée est jugée compatible avec l'exi-

gence de l'article 36 de l'arrêté 3 mai 2007 modifié relatif aux carac-
téristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments 
existants, 

 définie dans les Avis Techniques rattachés à l’Avis Technique 14.5/17-
2268 relatif au système « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour loge-
ments individuels ». 

Règlementation thermique des bâtiments existants dite « globale » 
Le système « Harmony Zoning » ne fait pas obstacle au respect des 
exigences minimales définies dans l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la 
performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure 
à 1 000 mètres carrés lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation 
importants. 
Les pénalisations définies au paragraphe 11 du Dossier Technique établi 
par le demandeur doivent être appliquées aux valeurs données dans les 
Dossiers Techniques établis par le demandeur des Avis Techniques 
14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 qui définissent, pour un logement non 
équipé du système « Harmony Zoning », les coefficients à prendre en 
compte dans les calculs thermiques des bâtiments réalisés selon la mé-
thode Th-C-E ex :  
 approuvée par l’arrêté du 8 août 2008, 
 prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 cité ci-dessus. 
L’impact de ces pénalisations sur la puissance électrique pondérée des 
groupes d'extraction pour habitat individuel, définie dans le Dossier 
Technique établi par le demandeur de tout Avis Technique rattaché à 
l’Avis Technique 14.5/17-2268, peut être négligé. 

2.215 Risque sismique 
La mise en œuvre du système de chauffage et de rafraîchissement par 
vecteur air « Harmony Zoning » ne fait pas obstacle au respect des exi-
gences du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 modifié relatif à la 
prévention du risque sismique dans la mesure où aucune exigence n’est 
requise pour les équipements. 

2.216 Données environnementales  
Le système « Harmony Zoning » ne dispose d’aucune déclaration envi-
ronnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance 
environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas 
dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du système. 
 

2.217 Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire 
de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des obliga-
tions réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des subs-
tances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les 
ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le 
contrôle des informations et déclarations délivrées en application des 
réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. 
Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces in-
formations et déclarations. 

2.22 Durabilité et entretien 

2.221 Durabilité 
La durabilité propre des composants du système « Harmony Zoning » 
est comparable à celle des équipements traditionnels. 

2.222 Entretien 
L’encrassement peut conduire à une réduction des performances aérau-
liques du système « Harmony Zoning ». 
Le respect des opérations d’entretien détaillées dans le Dossier Tech-
nique établi par le demandeur (notamment en ce qui concerne le filtre 
équipant le système de reprise) permet de maintenir les performances 
aérauliques. 

2.23 Fabrication et contrôles 
Les processus de fabrication et de contrôles permettent d’assurer une 
constance convenable de la qualité des fabrications. 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique établi par le 
demandeur. 

2.24 Mise en œuvre et réception 
La mise en œuvre et la réception du système « Harmony Zoning » : 
 relèvent, à l’exception des unités thermodynamiques, des mêmes 

techniques que pour les composants traditionnels de ventilation, 
moyennant les dispositions complémentaires spécifiées aux chapitres 
7 et 8 du Dossier Technique établi par le demandeur, 

 ne présentent pas de difficulté particulière, 
 relèvent, en ce qui concerne les unités thermodynamiques, des tech-

niques classiques des équipements traditionnels thermodynamiques.  

2.25 Divers 
La conception et la mise en œuvre du système « Harmony Zoning » sont 
visées dans le NF DTU 65.16. 
Le présent Avis Technique complète ces dispositions quant à la compa-
tibilité du système « Harmony Zoning » avec des systèmes de ventila-
tion « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » et 
« VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs » visés dans 
les Avis Techniques 14.5/17-2268 et 14.5/17-2269. 

2.3 Prescriptions Techniques 
Les dispositions du NF DTU 65.16 doivent être respectées, complétées 
par les dispositions ci-dessous. 

2.31 Fabrication et contrôles 
Le fabricant est tenu d’exercer sur sa fabrication un contrôle interne de 
fabrication permanent en usine portant aussi bien sur les matières pre-
mières que sur les produits finis. 

2.32 Conception et dimensionnement 
Le dimensionnement des installations doit être effectué par une entre-
pris qualifiée conformément aux dispositions prévues au chapitre 6 du 
Dossier Technique établi par le demandeur. 
Les composants des systèmes doivent être accessibles pour les opéra-
tions d'entretien et de maintenance, en particulier les bouches de diffu-
sion du système. 

2.33 Mise en œuvre 
La mise en œuvre doit être réalisée, par une entreprise qualifiée confor-
mément : 
 aux dispositions du chapitre 7 du Dossier Technique établi par le de-

mandeur, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des unités 
thermodynamiques, 

 aux exigences de la norme d'installation NF C 15-100. 

2.34 Mise en service 
La mise en service doit être réalisée conformément aux dispositions pré-
vues au chapitre 8 du Dossier Technique établi par le demandeur. 
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2.35 Entretien 
L'entretien doit être réalisé conformément aux instructions techniques 
détaillées au chapitre 9 du Dossier Technique établi par le demandeur. 

2.36 Assistance technique  
La société Harmony Air Conditioning est tenue d’apporter son assistance 
technique à toute entreprise installant le système qui en fera la de-
mande. 
 
 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du système, dans le domaine d’emploi accepté (cf. para-
graphe 2.1), est appréciée favorablement.  

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 31 décembre 2023. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 14.5  
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

3.1 Généralités 
Le présent Avis Technique est indissociable des Avis Techniques 
14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 de la société ANJOS relatif aux systèmes 
de VMC simple flux hygroréglable « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour 
logements individuels » et « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour loge-
ments collectifs ». 
Les fonctions « chauffage » et « rafraîchissement » du système « Har-
mony Zoning » ne sont pas visées par le présent Avis Technique.  
Le Groupe Spécialisé attire l’attention sur les risques acoustiques poten-
tiels en raison des sections de transfert d’air mises en œuvre entre les 
pièces.  

3.2 Importance des grilles de transfert 
Le Groupe Spécialisé attire l’attention sur le fait que la mise en place 
des grilles de transfert est indispensable pour se prémunir des risques 
d’intoxication au monoxyde de carbone liés à l’utilisation des appareils 
indépendants à combustible solide même si ces appareils sont à circuit 
de combustion étanche. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°14.5 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 

1.1 Généralités 
Le système « Harmony Zoning » consiste en une solution de chauffage 
et de rafraîchissement thermodynamique individuelle assurant une ré-
gulation pièce par pièce (régulation terminale). 
Il est fondé sur l’utilisation d’une pompe à chaleur (PAC) Air/Air split à 
détente directe avec deux caractéristiques principales : 
 unité extérieure à puissance variable (compresseur Inverter DC), 
 unité intérieure (type gainable) à débit d'air variable. 
L’énergie récupérée par l’unité extérieure de la PAC est restituée, à l’in-
térieur du bâtiment, par une unité intérieure de soufflage centralisée 
(communément appelé « gainable ») sous forme d’air chaud ou froid, 
distribué par un plénum équipé de registres motorisés (AIRZONE), vé-
hiculé par un réseau de distribution jusqu’à des bouches de diffusion 
d’air implantées dans les pièces principales du logement. 
Le système fonctionne en recyclage d’air, l’air chauffé ou refroidi est 
repris dans les pièces selon une « reprise centralisée » dans la partie 
centrale du logement (le hall d’entrée ou le couloir des chambres). 
La distribution aéraulique vers chaque bouche de diffusion est réalisée 
par un réseau de conduits isolés, généralement de sections circulaires. 
Chaque pièce principale est régulée individuellement de façon indépen-
dante. Un thermostat d’ambiance est présent dans chaque pièce pour 
mesurer la température ambiante et la comparer avec la consigne ac-
tive. Le besoin de chauffage et de rafraîchissement peut donc être défini 
dans chaque pièce. 
La carte électronique pilote alors le (ou les) registre(s) motorisé(s) de 
chaque pièce en demande, en tout ou rien (ouvert ou fermé). 
La vitesse du ventilateur d’insufflation est contrôlée pour garantir une 
pression statique disponible suffisante pour assurer un débit d’air correct 
dans chaque pièce. La variation du régime du compresseur permet de 
maintenir une température de soufflage adéquate aux besoins ther-
miques. 
Le produit est configuré d’usine en réversible (chauffage et rafraîchisse-
ment), il est inhibé en mode chauffage seul (modèles « RT ») via la 
télécommande Blueface et autre du système et l’accessoire 
« AZX6MCS » décrit au paragraphe 3.7 du présent Dossier Technique.  
Le système traite par diffusion d’air exclusivement les pièces principales 
(salon, salle à manger, chambres, salle de jeu, bureau) afin de ne pas 
dégrader le fonctionnement de la ventilation des locaux. Les pièces tech-
niques fermées ou dites humides (avec bouche d’extraction d’air vicié), 
cuisine fermée, WC, salle de bains, sont équipées d’appareils de chauf-
fage indépendants (type convecteurs, panneaux rayonnant ou sèche 
serviette). 

2. Domaine d'emploi 

2.1 Généralités  
Le présent Avis Technique est applicable aux travaux exécutés dans les 
logements d’habitation avec au maximum six pièces principales dont la 
cuisine peut être fermée ou ouverte sur le séjour, en habitat collectif ou 
en habitat individuel (on entend par « habitat individuel » une maison 
individuelle ou un appartement traité par un système de ventilation in-
dividuel) ; 
 en neuf ; 
 en réhabilitation.  
Le présent Avis Technique est applicable aux travaux exécutés dans les 
logements d'habitation définis ci-dessus chauffés et/ou équipés d'appa-
reils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant :  
 à l'électricité, 
 au gaz, au fioul ou au combustible solide à circuit de combustion 

étanche situés dans ou hors du volume habitable ou à circuit de 
combustion non étanche situés hors du volume habitable. 

Le présent Avis Technique est applicable dans le cas d’un chauffage di-
visé par appareil indépendant à combustible solide dont l’amenée d’air 
comburant est réalisée par raccord direct sur l’extérieur. 
Le présent Avis Technique ne vise pas l’association avec un appareil in-
dépendant à combustible solide dont l’amenée d’air comburant n’est pas 
réalisée par raccord direct sur l’extérieur. 

2.2 Systèmes de ventilation compatibles 
Le présent Avis Technique est indissociable des Avis Techniques 
14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 de la société ANJOS relatifs respective-
ment aux systèmes de VMC simple flux hygroréglable « VMC hygroré-
glable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » et « VMC hygroréglable 
ALIZÉ 2018 pour logements collectifs ». 
Le système « Harmony Zoning » est compatible en neuf et en réhabili-
tation :  
 avec le système « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements in-

dividuels » de type Hygro B visé dans l’Avis Technique 14.5/17-2268,  
 avec le système « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018  pour logements 

collectifs » de type Hygro B visé dans l’Avis Technique 14.5/17-2269. 
Le système « Harmony Zoning » n’est pas compatible avec les systèmes 
« VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » et « VMC 
hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs », de type Hygro A 
et de type Hygro-Gaz, visés dans les Avis Techniques 14.5/17-2268 et 
14.5/17-2269. 

3. Composants 
Le système de chauffage et de rafraîchissement « Harmony Zoning » 
est composé des éléments suivants : 
 une unité extérieure thermodynamique à détente directe, 
 une unité intérieure (type gainable) centralisée de soufflage d’air, 
 un plénum équipé de registres motorisés (AIRZONE) avec sa carte 

électronique de régulation, 
 un réseau de distribution aéraulique,  
 des bouches de diffusion d’air,  
 des sections de transfert d’air entre les pièces (détalonnage des 

portes et/ou grilles de transfert selon configuration),  
 une grille de reprise d’air (reprise centralisée), 
 des thermostats d’ambiance dans les pièces principales. 
Les gammes disponibles (association d’une unité extérieure, d’une unité 
intérieure et d’un plénum « AIRZONE ») sont listées en Annexe A du 
présent Dossier Technique.  
Leurs caractéristiques techniques sont détaillées en Annexe B du pré-
sent Dossier Technique. 
Hormis le réseau de distribution aéraulique et les grilles de transfert, les 
éléments listés ci-dessus et décrits dans ce chapitre font partie de la 
livraison assurée par la société Harmony Air Conditioning.  
Les performances de chaque ensemble (unité extérieure / unité inté-
rieure) sont certifiées par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION. 

3.1 Unité extérieure thermodynamique 
L'unité extérieure thermodynamique est à détente directe. 
Le circuit frigorifique est composé : 
 d'un compresseur « Twin Rotatif HITACHI » ou SCROLL (selon mo-

dèle),  
 d'un échangeur air équipé et revêtu en standard d'une couche de pro-

tection,  
 de détendeurs électroniques protégés en amont et en aval par 2 

filtres,  
 d'une vanne 4 voies,  
 d'une bouteille anti coup de liquide,  
 d'un jeu de vannes à main sur l'arrivée des tuyauteries.  
Les détendeurs électroniques de plage ajustable sont intégrés à ce 
groupe sur chaque départ d'unité intérieure. 
Les compresseurs utilisés sont tous de type Twin Rotatif ou SCROLL de 
marque HITACHI. La lubrification se fait par différence de pression entre 
le refoulement et l'aspiration, ce qui rend la pompe à huile non néces-
saire. Le compresseur Twin Rotatif inverter, est équipé d'un rotor en 
néodyme, alimenté en courant continu pour optimiser les performances 
de l'installation en régime réduit.  
Tous les compresseurs sont montés sur plot anti-vibratiles. Ils sont pré-
chargés en huile poliolvinylesther, protégés électriquement et frigorifi-
quement à l'aide d'un capteur de température de cloche compresseur et 
de dégivrage (capteur clipsé sur l'échangeur pour le dégivrage), et une 
temporisation. 
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Les modules de régulation électroniques intégrés dans ces groupes sont 
de type IPM et contrôlent en permanence de façon linéaire les vitesses 
de rotation du compresseur Twin Rotatif DC inverter ou SCROLL DC in-
verter et du moteur DC-inverter du ventilateur extérieur. 
La ventilation extérieure est de type hélicoïdal, et pulse l'air horizonta-
lement. Cette caractéristique permet d'avoir des groupes extérieurs mo-
nozone très compacts. Chaque module de ventilation comprend 1 
ventilateur équipé d'une régulation de type DC-Inverter. 
Lorsque l'environnement requiert un fonctionnement particulièrement 
silencieux, le niveau sonore des groupes extérieurs peut être abaissé 
jusqu'à 7 dBa en mode nuit par simple réglage.  
Suivant modèle, le fluide frigorigène utilisé est :  
 soit du R-410A (désignation selon la norme NF EN 378-1) : 

- ce fluide est un mélange de remplacement, à usage non régle-
menté dans le temps (protocole de Montréal) ; de type HFC, sa 
composition est la suivante : 50 % R-32 et 50 % R-125 

- il est non inflammable et son emploi n’appelle aucune remarque 
particulière 

- le classement PDO (action sur la couche d'ozone) est nul, le clas-
sement PRG (effet de serre) est de 1720 selon la norme NF EN 
378-1 

 soit du R-32 : 
- ce fluide de remplacement, à usage non réglementé dans le temps 

(protocole de Montréal) ;  
- le classement PDO (action sur la couche d'ozone) est nul, le clas-

sement PRG (effet de serre) est de 650 kg eq CO2/kg selon la 
norme NF EN 378-1. 

La charge de fluide initiale varie de 1,15 kg à 1,80 kg suivant le modèle 
d’unité extérieure. 
La gamme se compose de 8 modèles (cf. caractéristiques techniques 
détaillées en Annexe B et visuels en Annexe C du présent Dossier Tech-
nique). 
Ces unités extérieures sont conformes aux exigences de sécurité élec-
trique NF EN 60335-1. 

3.2 Unité intérieure centralisée  
L'unité intérieure centralisée de soufflage d'air est de type horizontal. 
Elle est composée des éléments suivants : 
 un échangeur thermique multi passes (tubes cuivre rainures haute 

qualite, ailettes aluminium haute efficacité d'un pas de 12), 
 un ventilateur intérieur pouvant donner accès à 4vitesses de ventila-

tion (selon modèles), 
 une sonde de régulation sur le réfrigérant (sonde échangeur), 
 une sonde de régulation sur l'air (température ambiante), 
 un filtre sur l'air repris facilement démontable (en complément du 

filtre intégré à la grille de reprise décrite au paragraphe 3.5 du présent 
Dossier Technique). 

Le remplacement de ce filtre de l’unité intérieure s’effectue sur la partie 
arrière de la machine en configuration usine ou par le dessous du cais-
son. 
La régulation de chaque unité intérieure est assurée par une platine 
électronique intégrant la technologie Proportionnelle Integrale Derivee, 
garante d'un maintien d'une température de consigne dans une plage 
de différentiel de 0°C / 2°C en mode chauffage comme en mode froid. 
La carrosserie est réalisée en acier galvanise et est partiellement isolée 
avec de la mousse en polyuréthane expansé. 
Leur intégration est facilitée par leur faible hauteur le relevage des con-
densats prévu d'origine est de type pompe intégrée (relevage de 300 
mm modèle RPA, 500 mm modèles PPA et RPI, par rapport au niveau 
du bac). 
Chaque unité est raccordée à une grille de soufflage par une manchette 
(non fournie) pour la distribution de l'air. 
Les unités intérieures sont de type Gainable RAD ou RPI. 
La gamme se compose de 9 modèles (cf. caractéristiques techniques 
détaillées et visuels en Annexe B et en Annexe D du présent Dossier 
Technique). 
Chacun doit être associé au modèle d’unité extérieure indiqué dans en 
Annexe A, Tableau 1 du présent Dossier Technique. 
Ces unités sont conformes aux exigences de sécurité électrique NF EN 
60335-1. 

3.3 AIRZONE   
Le plénum avec registres motorisés AIRZONE a pour rôle d'assurer la 
régulation pièce par pièce (cf. Annexe E). 
Le plénum AIRZONE est isolé et câblé d’usine. 

Il dispose du système de régulation « Airzone Central V1.3 » intégré, du 
nombre de sorties souhaitées en fonction des pièces à desservir et 
s’adapte exactement à l’unité gainable qu’il régule. 
Le principe consiste à fournir un débit d'air chaud ou froid, pour apporter 
l'énergie conforme aux besoins des pièces. 
Il est constitué : 
 d'un caisson équipé de registres motorisés qui permettent de faire 

varier les débits d'air fournis dans les pièces (modulation du débit en 
tout ou rien, en fonction du besoin), 

 de thermostats d'ambiance à installer les pièces à réguler, 
 d'un coffret électrique, fixé sur le caisson, contenant la carte électo-

nique de régulation et la passerelle de communication qui permet de 
contrôler tout le système. 

Tout registre motorisé du plénum AIRZONE ne peut être raccordé qu’à 
une unique pièce principale du logement.  
Le système se monte mécaniquement directement en sortie de l'unité 
intérieure. 
Au total il est possible de contrôler jusqu'à six zones indépendantes.  

3.4 Réseau de distribution et grilles 
de transfert 

La fourniture assurée par la société Harmony Air Conditioning ne com-
prend pas, de façon obligatoire le réseau de distribution et les grilles de 
transferts toutefois indispensables à la réalisation de l’installation et au 
bon fonctionnement du système. 

3.41 Réseau de distribution 
Le réseau aéraulique a pour but de véhiculer l’air chaud vers toutes les 
bouches de diffusion tout en minimisant les pertes de charge et les dé-
perditions thermiques. 
Le réseau aéraulique est constitué par des conduits isolés en aluminium 
de sections circulaires intérieures de diamètre 150 mm ou 200 mm. 
Ces conduits sont isolés thermiquement par de la laine de verre ou équi-
valent (conductivité thermique égale à 0,041 W/(m.K)), et permettent 
également une bonne isolation acoustique : 
 épaisseur d’isolant de 25 mm pour les conduits installés en volume 

chauffé, 
 épaisseur d’isolant de 50 mm pour les conduits installés en combles 

et volume non chauffé. 

3.42 Grilles de transfert 
Ces retours d’air (à dimensionner selon les dispositions du paragraphe 
6.1 du présent Dossier Technique) peuvent être réalisés par : 
 un détalonnage des portes, 
 une grille dans les portes, 
 la combinaison de ces deux solutions. 

3.5 Bouches de diffusion  
Une large gamme de bouches de diffusion est compatible avec le sys-
tème « Harmony Zoning ». 
Les bouches de diffusion permettent d’adapter la portée du flux d’air en 
fonction du volume et du besoin de la pièce ainsi que de répondre aux 
exigences esthétiques. 
Dans tous les cas, les conditions de sélection et de dimensionnement 
indiquées au paragraphe 6.12 du présent Dossier Technique doivent être 
respectées. 
Les principaux types de bouches de soufflage sont (liste non exhaus-
tive) :  
 grilles double déflexion en aluminium  
 diffuseurs linéaires à fentes,  
 bouches circulaires réglables, 
 diffuseurs 600x600 mm permettant de remplacer une dalle de faux 

plafond. 
Un exemple (composant « GDD ») est disponible en Annexe G du pré-
sent Dossier Technique et dans le catalogue AIRZONE. 

3.6 Grille de reprise 
La reprise se fait de façon centralisée via un ou deux plénums de reprise 
équipés de 1 ou 2 de piquages circulaires (en fonction de la configuration 
du logement) et d'une grille démontable avec filtre (voir visuels en An-
nexe F du présent Dossier Technique). 
L’ensemble de reprise intègre un filtre de type M5, accessible en démon-
tant la grille de reprise plafonnière.  
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3.7 Régulateurs et unités d’ambiance 
Les thermostats d’ambiance peuvent être filaire ou radio selon modèle. 
La gamme se compose de 3 modèles. 
Le régulateur « Airzone Central V1.3 » est certifié eu.bac avec une va-
leur CA certifiée de 0,3 K en mode chauffage et en mode rafraîchisse-
ment.  
Le module « Chaud Seul » AZX6MS permet de restreindre le fonction-
nement d’un équipement de production réversible en mode chauffage 
seul en bloquant le mode rafraichissement. Il est clipsé sur le régulateur. 
Une fois monté, seuls les modes stop, chauffage et ventilation sont dis-
ponibles. 

3.71 Thermostat Airzone Blueface 
 Thermostat couleur tactile 
 Configurable comme Thermostat Principal ou de Zone 
 Connexion : filaire 
 Contrôle de température, mode de fonctionnement et définition de la   

vitesse de soufflage de l’unité intérieure (fixée depuis le menu de con-
figuration ou depuis l’interface principale (uniquement dans le cas 
d’une installation d’un ventilo-convecteur)) 

 Visualisation de la température ambiante et de l'humidité relative de 
la zone 

 contrôle des étapes configurables selon que l'installation dispose de 
différentes formes de chauffage (chauffage par air et chauffage 
rayonnant) : cette option permet d’établir quels éléments seront ac-
tifs 

 Fonction Eco-Adapt : affiche le niveau d’efficacité énergétique fixé par 
l’intermédiaire du thermostat Airzone Blueface (dans le cas où l'ins-
tallation en comporte au moins un) 

 Fonction Veille 
 Programmations horaires de température et de mode 
 Informations sur la consommation : ce menu affiche les informations 

concernant le temps durant lequel la zone a été en demande et l’unité 
de climatisation en fonctionnement au cours de la journée ; dans le 
cas où l’unité de climatisation est capable de transmettre ses données 
de consommation électrique, le système affichera la puissance ins-
tantanée et la consommation accumulée de l’équipement durant la 
journée 

 Accès à distance à d'autres zones du système 
 Configurable en mode basique (affichage restreint) 
 Informations météorologiques (nécessite l’option webserver Airzone 

Cloud) 
 cf. caractéristiques techniques complémentaires et visuels en Annexe 

H du présent Dossier Technique 

3.72 Thermostat Airzone Think  
 Configurable comme Thermostat Principal ou de Zone  
 Connexion : radio ou filaire 
 Contrôle de température, mode de fonctionnement et définition de la   

vitesse de soufflage de l’unité intérieure (fixée depuis le menu de con-
figuration ou depuis l’interface principale (uniquement dans le cas 
d’une installation d’un ventilo-convecteur)) 

 Visualisation de la température ambiante et de l'humidité relative de 
la zone 

 contrôle des étapes configurables selon que l'installation dispose de 
différentes formes de chauffage (chauffage par air et chauffage 
rayonnant) : cette option permet d’établir quels éléments seront ac-
tifs 

 Fonction Eco-Adapt : affiche le niveau d’efficacité énergétique fixé par 
l’intermédiaire du thermostat Airzone Blueface (dans le cas où l'ins-
tallation en comporte au moins un) 

 Fonction Veille 
 Programmations horaires de température et de mode 
 Informations sur la consommation : ce menu affiche les informations 

concernant le temps durant lequel la zone a été en demande et l’unité 
de climatisation en fonctionnement au cours de la journée ; dans le 
cas où l’unité de climatisation est capable de transmettre ses données 
de consommation électrique, le système affichera la puissance ins-
tantanée et la consommation accumulée de l’équipement durant la 
journée 

 Accès à distance a d'autres zones du système 
 Configurable en mode basique (affichage restreint) 
 Informations météorologiques (nécessite l’option webserver Airzone 

Cloud) 
 

3.73 Thermostat Airzone Lite  
 Configurable comme Thermostat de Zone uniquement (fonction 

marche/arrêt de la zone) 
 Connexion : radio ou filaire 
 Contrôle de la température de consigne, par pas de 1°C / 2°F, avec 

un maximum de +/3°C / 6°F 
 Conditions de fonctionnement : température ambiante comprise entre 

0 °C et 50 °C, humidité relative +/-4%, 
 Sécurité électrique : UNE-EN 60730-1 (2011) + EN 60730-2-9 : 2010 

+ EN 60730-2-14 :1997 + A1 :2001+A11 :2005+A2 :2008 EN 
60950—1 :2006 + A11 :2009 + A1 :2010 + A12 :2011 + AC :2011 
+A2 :2013 

 Compatibilité électromagnétique : 
- EN 50491-5-1 (2010) & EN 50491-5-2 (2010) 
- EN 301 489-1 (1.9.2) & EN 301 489-3 (1.6.1) 

 Indice de protection : IP 20 ; 
 Isolement : Classe I. 

4. Description fonctionnelle 

4.1 Généralités 
La gestion du confort est assurée par les thermostats d’ambiance pré-
sents dans chaque pièce et le registre motorisé associé. 
Le thermostat filaire ou radio transmet, au régulateur fixé sur la plénum 
(voir visuel en Annexe H du présent Dossier Technique), la température 
ambiante de consigne et la température ambiante mesurée. 
La consigne de température est réglable par pas de 0.5°C.  
L’échange d’information entre les unités d’ambiance et le régulateur se 
fait de façon permanente. 

4.2 Principes de régulation 
Le régulateur assure une régulation thermique indépendante pièce par 
pièce de la manière suivante : 
 Il pilote les registres motorisés de toutes les pièces, de façon tout ou 

rien pour assurer une régulation en fonction des besoins de chaque 
pièce. 

 En fonction des positions des registres motorisés, le régulateur con-
trôle le ventilateur de l’unité intérieure de façon tout ou rien pour 
maintenir une pression d’air disponible suffisante et les débits d’air 
nécessaires dans chaque pièce. 

 Le régulateur via la passerelle de communication contrôle la vitesse 
du compresseur de l’unité extérieure pour garantir une température 
de l’air insufflé dans les pièces, conforme à la consigne de tempéra-
ture de soufflage qui est calculée en fonction des écarts aux consignes 
dans les pièces. 

4.21 Contrôle du débit 
Le ventilateur de l’unité intérieure est asservi au nombre de registres 
ouverts.  
Le régulateur pilote la vitesse du ventilateur de façon proportionnelle 
pour maintenir la pression d’insufflation disponible en fonction des re-
gistres fermés, plus la vitesse du ventilateur va diminuer, jusqu’à l’arrêt 
total de celui-ci lorsque tous les registres sont fermés. 
En régime établi, le système fournit donc exactement la puissance 
(couple débit/température) nécessaire pour vaincre les déperditions 
thermiques. 

4.22 Contrôle de la température 
Le régulateur calcule une consigne de température de soufflage en fonc-
tion des écarts aux consignes dans les pièces. 
La vitesse du compresseur de la PAC est alors ajustée pour fournir la 
température de soufflage escomptée. 

4.3 Paramétrage 
Les paramètres du système sont accessibles sur les unités d’ambiance 
par une manipulation décrite dans la notice. Il est ainsi possible d’accé-
der aux paramètres potentiellement utiles pour l’installateur et le dé-
panneur. 
Les paramètres modulables sont le nombre de zones, les consignes de 
pressions disponibles et les consignes de températures de soufflage mi-
nimum et maximum. 
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5. Fabrication, Contrôles et marquage 

5.1 Unité extérieure thermodynamique 
 Fabrication par HITACHI dans une usine certifiée ISO 9001 et ISO 

14001 (Malaisie). 
 Contrôles effectués en fabrication : 

- Etanchéité du circuit frigorifique à 100 %. 
- Test électrique à 100 %. 
- Test de fonctionnement à 100 %. 

 Une étiquette signalétique est apposée sur le côté de l’unité extérieure 
thermodynamique. 

5.2 Unité intérieure  
 Fabrication par HITACHI dans une usine certifiée ISO 9001 et ISO 

14001 (Malaisie). 
 Contrôles effectués en fabrication : 

- Etanchéité du circuit frigorifique à 100 %. 
- Test électrique à 100 %. 
- Test de fonctionnement à 100 %. 

 Une étiquette signalétique est apposée sur le côté de l’unité inté-
rieure. 

5.3 AIRZONE, thermostats et régulateur 
 Fabrication par la société AIRZONE, certifiée ISO 9001. 
 Contrôles effectués en fabrication :  

- Test électrique à 100 %. 
- Test de fonctionnement à 100 %. 

 Une étiquette signalétique est apposée sur le côté du AIRZONE. 

5.4 Autres composants 
La fabrication des autres composants listés au chapitre 3 (réseaux, en-
semble de reprise et de diffusion d’air) est sous-traitée par la société 
Harmony Air Conditioning. 

6. Conception et dimensionnement 
La conception et le dimensionnement doivent être réalisés, par un bu-
reau d’études fluide/thermique, conformément aux dispositions du NF 
DTU 65.16, complétées par les dispositions ci-dessous 
La société HAC dispose d’un service technique avant-vente qui peut ef-
fectuer l’étude de dimensionnement de chaque système installé.  
Cette étude permet, à partir des plans du logement, de son implantation 
géographique et de son isolation, de déterminer les déperditions à trai-
ter dans les zones de l’habitation couvertes par le système, et ainsi sé-
lectionner la combinaison Unité extérieure/ Unité intérieure / AIRZONE 
qui convient le mieux au projet. 
L’étude technique calcule le débit maximum soufflé par pièce, en fonc-
tion des déperditions de chaque pièce et du débit minimum de l’unité 
intérieure. 
Le débit maximum soufflé de chaque pièce est ensuite utilisé pour di-
mensionner le réseau aéraulique de soufflage et de reprise d’air ainsi 
que les sections de transfert conformément aux paragraphes 6.1 et 6.2 
ci-après. 

6.1 Réseau de distribution 
Le dimensionnement du réseau de distribution est réalisé en fonction du 
débit d’air calculé pour chaque tronçon. Les vitesses d’air dans les con-
duits doivent respecter le DTU 68.3. 
Les caractéristiques aérauliques des ventilateurs des différentes unités 
intérieures sont données dans les documentations techniques. Il s’agit 
donc de définir un réseau de distribution dont les pertes de charge doi-
vent être en adéquation avec les courbes de pression disponible des 
unités intérieures. 
Dans son principe de fonctionnement, toute distribution d’air chaud doit 
être conçue pour permettre le retour de l’air distribué vers la grille de 
reprise. 
Ces retours d’air peuvent être réalisés par : 
 un détalonnage des portes, 
 une grille dans les portes, 
 la combinaison de ces deux solutions. 
Le dimensionnement du transfert d’air total entre les pièces doit être 
réalisé, à partir des débits maximum soufflés par pièce obtenus dans 
l’étude technique de dimensionnement, conformément à l’Annexe F 
(établie conformément aux dispositions du NF DTU68.3). 

6.2 Diffusion d’air 
Pour ne pas dégrader le fonctionnement de la ventilation des locaux, les 
bouches de diffusion doivent être exclusivement installées dans les 
pièces principales (salon, salle à manger, chambres, salle de jeu, bu-
reau). Elles sont interdites dans les pièces fermées avec bouche d’ex-
traction d’air vicié (cuisine fermée, salle de bains, WC…). 
Le dimensionnement des bouches de diffusion est réalisé en fonction du 
débit d’air calculé et de la configuration de la pièce. 
Une large gamme de diffuseurs peut être utilisée, si les conditions sui-
vantes de sélection du matériel sont respectées : 
 Vitesse de passage d’air entre 2 et 3,5 m/s au débit maximum. 
 Puissance acoustique Lw < 25 dB(A) dans les chambres, et Lw < 30 

dB(A) dans le séjour au débit maximum. 
 Porte adaptée à la géométrie de la pièce. 
Les bouches de diffusion doivent permettre un brassage d’air de toute 
la pièce traitée. Le jet d’air doit être orienté vers le centre de la pièce et 
vers les ouvrants extérieurs. Dans certaines configurations (ex : pièce 
en L), il convient de prévoir 2 bouches pour la même pièce. 

6.3 Ensemble PAC (unités extérieure 
et intérieure) 

La pompe à chaleur doit être dimensionnée pour couvrir les besoins en 
chauffage du volume total traité (pièces avec bouches de diffusion et 
pièces traitées par la reprise d’air).  
Les déperditions sont déterminées conformément à la norme 
NF EN 12831 et le complément NF P52-612/CN. 

7. Mise en œuvre  
La mise en œuvre du système « Harmony Zoning » doit être réalisée 
conformément aux dispositions du NF DTU 65.16, complétées par les 
dispositions ci-dessous. 

7.1 Généralités 
Le système doit être installé par un professionnel qualifié. 
L’installation électrique doit être conforme à la norme NF C 15-100. 
Tous les composants (unités thermodynamiques extérieures et inté-
rieures, plénum AIRZONE, bouches de diffusion, grilles de reprise, ré-
seau aéraulique, etc…) doivent être installés conformément aux notices 
techniques fournies par la société HAC ainsi qu'aux dispositions complé-
mentaires ci-dessous. 

7.2 Unité extérieure thermodynamique 
L'alimentation électrique est prévue pour une tension 230 volts + 6 %/-
10 % (selon la NFC15-100), sous une fréquence de 50 Hz.  
Le raccordement, entre l’unité extérieure et le tableau électrique général 
de l'habitation, est réalisé par un câble 3 conducteurs (phase, neutre et 
terre) de 2,5 mm² par conducteur suivant le modèle.  

7.3 Unité intérieure 
L'alimentation électrique est prévue pour une tension 230 volts + 6 %/-
10 % (selon la NF C15-100), sous une fréquence de 50 Hz.  
Le raccordement est réalisé entre l’unité intérieure et l’unité extérieure, 
par un câble 4 conducteurs (phase, neutre, terre et commande) de 1,5 
mm² par conducteur pour les RAD. Une liaison de type bus assurera la 
communication entre le groupe extérieur, les unités intérieures RPI. Ce 
bus sera constitué de 2 conducteurs de section minimale 0.75 mm2, non 
polarisés, blindés (tresse métallique raccordée à la masse en un point).  

7.4 Réseau de distribution et bouches 
de diffusion 

Les composants du système, en particulier les bouches de diffusion et 
les registres motorisés, doivent être accessibles pour les opérations 
d'entretien et de maintenance. 
Une attention particulière doit être portée à l'étanchéité à l'air du réseau 
de soufflage. 
Les bouches doivent être implantées de manière à ce que le jet d’air soit 
orienté vers le centre de la pièce et vers les ouvrants extérieurs. 

7.5 Grille de reprise 
La bouche de reprise doit être accessible pour les opérations d’entretien 
et de maintenance. 
Une attention particulière doit être portée à l’étanchéité à l’air de la re-
prise. 
La grille de reprise, installée en plafond, doit être implantée de manière 
à assurer une circulation de l’air entre toutes les pièces via un réseau 
de transfert. 
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7.6 Thermostats d’ambiance  
Le thermostat doit être placé à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 
m dans un endroit à l'abri des sources de chaleur et des courants d'air. 
Le thermostat ne doit pas être installée : 
 sur un mur en contact avec l’extérieur, 
 à proximité d’une entrée/sortie d’air, 
 au-dessus et en dessous d’un appareil d’éclairage, 
 dans un endroit influencé par les rayons du soleil, 
 à côté d’une cheminée ou d’un conduit de cheminée. 

7.7 AIRZONE 
Le plénum AIRZONE se monte directement en sortie de l’unité inté-
rieure. Il se visse sur la bride de sortie.  
Les gaines aérauliques se connectent sur les registres motorisés montés 
d’usine. Chaque registre doit desservir une pièce.  
Les connexions électriques (alimentation, connexions avec l’unité inté-
rieure et extérieure, et unités d’ambiance) s’effectuent dans le coffret 
électrique qui est fixé sur le caisson. 
Le réglage des registres, conformément au débit maximum recherché, 
est effectué par calage des vis de réglage à l’aide d’un anémomètre. 

7.8 Documentation 
Les documents « Manuel d’installation TCFR RAC 2013, TCFR0096, 
TCFR0087 » remis aux installateurs et aux utilisateurs contiennent : 
 une présentation des unités d’ambiance, 
 des recommandations pour l'installation de l’unité dans la pièce, 
 la mise en service installateur (fixation, paramétrage…), 
 la configuration du système AIRZONE, 
 la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement. 

8. Mise en service 

8.1 Mise en service de la PAC  
La mise en service frigorifique de la PAC doit obligatoirement être exé-
cutée par un opérateur titulaire d’une attestation de capacité délivrée 
par un organisme agréé. Le matériel lors des diverses interventions doit 
répondre à la norme NF EN 35-421. 
La mise en route frigorifique de la PAC (test d’étanchéité, tirage au vide, 
complément de charge en fluide frigorigène si besoin) doit être réalisée 
conformément à la procédure décrite dans la notice d’installation de 
l’unité extérieure thermodynamique. 
Test d‘étanchéité avec un fluide neutre de type azote ou mélange hy-
drogéné de type non destructif a une pression maximum de 10% de la 
pression de fonctionnement (une pression de 1 MPA et suffisante dues 
à la capacité de détection des fuites des appareils actuels). 
Compte tenu de l'utilisation du fluide frigorigène R-410A, l'opération de 
tirage au vide s'effectuera de la manière suivante : 
 lorsque le manomètre indique -101 kPa (-755 mmHg) ou moins, ti-

rage au vide durant au moins 60 minutes, 
 arrêt du tirage au vide, 
Le réglage du système afin d’assurer un débit de soufflage inférieur au 
débit utilisé pour déterminer la section de transfert est défini au para-
graphe 7.7 du présent Dossier Technique. 

8.2 Autres contrôles 
Les contrôles effectués après mise en service sont les suivants : 
  n° série des unités extérieure et intérieure, du AIRZONE, 
 étiquetage et conformité de la charge en fluide frigorigène, 
 température / pression de condensation, 
  température / pression d’évaporation, 
  intensité absorbée et tension, 
  température extérieure, 
  température de soufflage (sortie unité intérieure), 
 mesure de la pression disponible au niveau de l’unité intérieure, 
 mesure de débit (ou de pression) aux bouches de soufflage. 
Un exemple de fiche de mise en service est disponible en Annexe I du 
présent dossier Technique. 
  

9. Entretien et maintenance 

9.1 Généralités 
Une notice d’utilisation, fournie avec le système, rappelle aux utilisa-
teurs les principes de fonctionnement et d’utilisation du système. 
Le filtre équipant le système de reprise doit être remplacé tous les six 
mois afin de garantir un fonctionnement optimum et maintenir les per-
formances. 
Le filtre doit être remplacé exclusivement par un filtre spécifié par Har-
mony air Conditioning. 
Un entretien normal du système doit être fait annuellement afin de ga-
rantir le bon fonctionnement.  
Il convient pour cela de vérifier les points suivants : 
 vérifier l’état général de l’unité extérieure et son raccordement élec-

trique, en particulier nettoyer si besoin l’échangeur, le bac à conden-
sat (fond de l’unité) et le dispositif d’évacuation, 

  vérifier l’état général de l’unité intérieure de soufflage et son raccor-
dement électrique, en particulier nettoyer la turbine, 

 nettoyer une fois par an par produit de rinçage, le bac à condensat 
de l’unité intérieure afin d’éviter tout dépôt, 

 vérifier l’écoulement libre des condensats, 
 vérifier l’état général du réseau aéraulique, 
  nettoyer les bouches de diffusion en fonction de l’encrassement visuel 

(nettoyage à l’aspirateur ou avec un chiffon sec), 
  vérifier le bon fonctionnement des registres motorisés, 
  nettoyer les grilles de reprise et de transfert en fonction de l’encras-

sement visuel (nettoyage à l’aspirateur ou avec un chiffon sec) (elles 
ne doivent pas être obstruées). 

9.2 Cas particuliers 
Pour les installations contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène, un 
contrôle d’étanchéité annuel, réalisé par un opérateur titulaire d’une at-
testation de capacité délivrée par un organisme agréé, est obligatoire, 
selon le décret 2007-737. 

10. Assistance technique 
La société HAC (Harmony Air Conditioning) dispose d'un service tech-
nique d’assistance pour répondre aux différentes questions de concep-
tion, dimensionnement et de mise en œuvre du système « Harmony 
Zoning ». 
En outre, la société HAC organise régulièrement des formations « pro-
duits » aux installateurs où sont traités la conception, le dimensionne-
ment et la pose et mise en service du système. 

11. Calculs thermiques règlementaires 
L'impact du système « Harmony Zoning » sur les données d'entrées des 
calculs thermiques règlementaires relatives aux systèmes « VMC hygro-
réglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » de type Hygro B et 
« VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs » de type 
hygro B, définies dans les Avis Techniques 14.5/18-2268 et 14.5/17-
2269 de la société ANJOS, est défini dans le tableau ci-dessous : 
Le coefficient de dépassement Cdep n'est pas impacté. 

 Qvarapspec 
Qvarapspec pour Cdep=1 Smea 

Bâtiments neufs +0 % -2 % 

Réhabilitation +15% -25% 
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B. Résultats expérimentaux 
Unités extérieures et intérieures  
Gamme de PAC (unité extérieure – unité intérieure) certifiée par Euro-
vent Certita Certification. 

Régulation électronique 
Essais de caractérisation de la précision de la régulation menés  
au CSTB : 
 rapport d’essais n° CLMS-15-562-26063116-11-h (mode chauffage), 
 rapport d’essais n° CLMS-15-562-26063116-11-c (mode rafraîchis-

sement). 

Calculs MATHIS  
Calculs réalisés par le CSTB, à l’aide du logiciel MATHIS, relatifs à la 
compatibilité entre le système « Harmony Zoning » et : 
 le système « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements indivi-

duels » de type Hygro B visé dans l’Avis Technique 14.5/18-2268 
(rapport EN-CAPE 18.166 C – V0), 

 le système « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collec-
tifs » de type Hygro B visé dans l’Avis Technique 14.5/18-2269 (rap-
port EN-CAPE 18.165 C – V0). 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 

C. Références 
C.1 Données environnementales1 
Le système « Harmony Zoning » ne fait pas l’objet d’une Déclaration 
Environnementale (DE). Ils ne peuvent donc revendiquer aucune per-
formance environnementale particulière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul 
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C.2 Autres références 
Groupe HAC, Harmony Air Conditioning a été élu en mars 2017 par la 
société JCI-HITACHI Europe, le leader Européen en distribution de pro-
duits de chauffage et climatisation de marque HITACHI. 
Depuis 1999, le groupe HAC distribue les produits HITACHI chauffage et 
Climatisation et apporte les services nécessaires aux installateurs de 
l’avant-vente à l’après-vente. Plus de 3 000 clients installateurs sont 
référencés comme partenaire du groupe HAC. 
La société HAC a commercialisé plus de 15 000 Produits de pompe à 
chaleur sur l’année 2017. 
La société HAC devrait commercialisé à fin 2018 environ 17 000 produits 
de pompe à chaleur sur l’année 2018 
En plus de la commercialisation, la société HAC assure un rôle de pres-
cription, conseil en solution génie climatique auprès des bureaux 
d’étude, des maitres d’œuvre, des collectivités, des promoteurs et cons-
tructeurs de maisons individuelles. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
 

 

ANNEXE A – Schéma de principe et gammes disponibles 

 

 
Figure 1 – Schéma de principe du système « Harmony Zoning »  

 

 

 

Tableau 1a – Gammes disponibles (ensemble « unité extérieure – unité intérieure – plénum AIRZONE de type AZEZ6 ST »)  

Plénum AIRZONE 
Unité gainable Groupe extérieur 

Référence Taille 

AZEZ6HITST04S2 EASYZONE IB6 S 2X200 RAD25RPA RAC25NPA 

AZEZ6HITST04S3 EASYZONE IB6 S 3X200 RAD25RPA RAC25NPA 

AZEZ6HITST04S3 EASYZONE IB6 S 3X200 RAD35RPA RAC35NPA 

AZEZ6HITST04S4 EASYZONE IB6 S 4X200 RAD35RPA RAC35NPA 

AZEZ6HITST03M3 EASYZONE IB6 M 3X200 RAD50/60/70PPD RAC50/60/70NPD 

AZEZ6HITST03M4 EASYZONE IB6 M 4X200 RAD50/60/70PPD RAC50/60/70NPD 

AZEZ6HITST03M5 EASYZONE IB6 M 5X200 RAD50/60/70PPD RAC50/60/70NPD 

AZEZ6HITST03M6 EASYZONE IB6 M 6X200 RAD50/60/70PPD RAC50/60/70NPD 

AZEZ6HITST05M3 EASYZONE IB6 M 3X200 RPI2/2,5/3FSN5E RAS2/2/2,5/3HVNP1 E 

AZEZ6HITST05M4 EASYZONE IB6 M 4X200 RPI2/2,5/3FSN5E RAS2/2/2,5/3HVNP1 E 

AZEZ6HITST05M5 EASYZONE IB6 M 5X200 RPI2/2,5/3FSN5E RAS2/2/2,5/3HVNP1 E 

AZEZ6HITST05M6 EASYZONE IB6 M 6X200 RPI2/2,5/3FSN5E RAS2/2/2,5/3HVNP1 E 

AZEZ6HITST05L4 EASYZONE IB6 L 4X200 RPI4FSN5E RAS4HVNC1 E 

AZEZ6HITST05L5 EASYZONE IB6 L 5X200 RPI4FSN5E RAS4HVNC1 E 

AZEZ6HITST05L6 EASYZONE IB6 L 6X200 RPI4FSN5E RAS4HVNC1 E 
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Tableau 1b – Gammes disponibles (ensemble « unité extérieure – unité intérieure – plénum AIRZONE de type AZEZ6 BS »)  

Plénum AIRZONE 
Unité gainable Groupe extérieur 

Référence Taille 

AZEZ6HITBS04S2 EASYZONE IB6 S 2X200 RAD25RPA RAC25NPA 

AZEZ6HITBS04S3 EASYZONE IB6 S 3X200 RAD25RPA RAC25NPA 

AZEZ6HITBS04S3 EASYZONE IB6 S 3X200 RAD35RPA RAC35NPA 

AZEZ6HITBS04S4 EASYZONE IB6 S 4X200 RAD35RPA RAC35NPA 

AZEZ6HITBS03M3 EASYZONE IB6 M 3X200 RAD50/60/70PPD RAC50/60/70NPD 

AZEZ6HITBS03M4 EASYZONE IB6 M 4X200 RAD50/60/70PPD RAC50/60/70NPD 

AZEZ6HITBS03M5 EASYZONE IB6 M 5X200 RAD50/60/70PPD RAC50/60/70NPD 

AZEZ6HITBS03M6 EASYZONE IB6 M 6X200 RAD50/60/70PPD RAC50/60/70NPD 

AZEZ6HITBS05M3 EASYZONE IB6 M 3X200 RPI2/2,5/3FSN5E RAS2/2/2,5/3HVNP1/ E 

AZEZ6HITBS05M4 EASYZONE IB6 M 4X200 RPI2/2,5/3FSN5E RAS2/2/2,5/3HVNP1/ E 

AZEZ6HITBS05M5 EASYZONE IB6 M 5X200 RPI2/2,5/3FSN5E RAS2/2/2,5/3HVNP1/ E 

AZEZ6HITBS05M6 EASYZONE IB6 M 6X200 RPI2/2,5/3FSN5E RAS2/2/2,5/3HVNP1/ E 

AZEZ6HITBS05L4 EASYZONE IB6 L 4X200 RPI4FSN5E RAS4HVNC1E 

AZEZ6HITBS05L5 EASYZONE IB6 L 5X200 RPI4FSN5E RAS4HVNC1E 

AZEZ6HITBS05L6 EASYZONE IB6 L 6X200 RPI4FSN5E RAS4HVNC1E 
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ANNEXE B – Caractéristiques techniques des ensembles  
« unités intérieures – unités extérieures »  

Les caractéristiques techniques des ensembles « unités intérieures – unités extérieures » détaillées dans la présente annexe sont fournies à 80% 
de puissance, celle-ci pouvant varier de 65% à 140%.  
 

ANNEXE B.1 – Ensembles RAD-(25/35)RPA / RAC-(25/35)NPA  
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Caractéristiques techniques complémentaires : 
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ANNEXE B.2 – Ensembles RAD-(50/60/70)PPD/ RAC-(50/60/70)NPD  
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18 14.5/18-2294_V1 

ANNEXE B.3 – Ensembles RPI-(2.0/2.5/3.0)FSN5E / RAS-(2.0/2.5/3.0)HVNP1/E 
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ANNEXE B.4 – Ensemble RPI-4.0FSN5E / RAS-4HVNC1E 
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ANNEXE C – Unités extérieures thermodynamiques (visuels) 
 

 

 

Figure 1 – Unités extérieures thermodynamiques RAC-(25/35)NPA – Caractéristiques dimensionnelles 

 

 

   

Figure 2 – Unités extérieures thermodynamiques RAC-(50/60)NPD – Caractéristiques dimensionnelles 
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Figure 3 – Unité extérieure thermodynamique RAC-70NPD – Caractéristiques dimensionnelles 

 

Figure 4 – Unités extérieures thermodynamiques RAS-(2/2.5)HVNP1 – Caractéristiques dimensionnelles 
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Figure 5 – Unité extérieure thermodynamique RAS-3HVNP1E – Caractéristiques dimensionnelles 

 

Figure 6 – Unité extérieure thermodynamique RAS-4HVNC1E – Caractéristiques dimensionnelles 
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ANNEXE D – Unités intérieures 

ANNEXE D.1 – Unités intérieures – visuels et caractéristiques dimensionnelles 

 

 
Figure 1 – Unités intérieures RAD-(25/35)RPA – Caractéristiques dimensionnelles et visuel 
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Figure 2 – Unités intérieures RAD-(50/60/70)PPD – Caractéristiques dimensionnelles et visuel 
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Figure 3 – Unités intérieures RPI2/2.5/3FSN5E – Caractéristiques dimensionnelles et visuel 
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Figure 4 – Unité intérieure RPI-4.0FSN5E – Caractéristiques dimensionnelles et visuel 
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ANNEXE D.2 – Unités intérieures – caractéristiques débit/pression 
 
RAD-25RPA 

 

Figure 1 – Unité intérieure RAD-25RPA – courbes débit/pression  

 

RAD-35RPA 

 

Figure 2 – Unité intérieure RAD-35RPA – courbes débit/pression  

 
  



 

30 14.5/18-2294_V1 

 

  
Figure 3 – Unités intérieures RAD-50PPD et RAD-60PPD – courbes débit/pression 

(Refroidissement) 
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Figure 4 – unités intérieures RAD-50PPD et RAD-60PPD – courbes débit/pression 

(Chauffage) 
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Figure 5 – Unité intérieure RAD-70PPD – courbes débit/pression  
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Figure 6 – Unités intérieures RPI-2.0FSN5E et RPI-2.5FSN5E – courbes débit/pression 

 

 
 
 

 
Figure 7 – Unités intérieures RPI-3.0FSN5E et RPI-4.0FSN5E – courbes débit/pression 
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ANNEXE E – Plénum AIRZONE 
 

Tableau 1 – Exemple de lecture de codification  

 

ANNEXE E.1 – Gamme standard « AZEZ6 ST » 
 

 

Figure 1 – Plénum AIRZONE standard « AZEZ6 ST » 
Visuels et caractéristiques dimensionnelles 

 
 

Tableau 2 – Tableau de sélection du plénum « AZEZ6 ST »  
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ANNEXE E.2 – Gamme médium « AZEZ6 BS » 

Note : Plenum avec une épaisseur plus faible que le plenum standard 
 

 

Figure 2 – Plénum AIRZONE médium « AZEZ6 BS » 
Visuels et caractéristiques dimensionnelles 

 
 

Tableau 3 – Tableau de sélection du plénum « AZEZ6 BS »  
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ANNEXE F – Grille de reprise et sections de transfert 
 

  
 

Figure 1 – Plénum de reprise Figure 2 – Grille de reprise à lame Figure 3 – Filtre 

 
 
 
 
Tableau 1 – Sections de transfert – dimensionnement  

Calcul de la section libre de transfert d’air en fonction du débit 
 

 

Nota 1 : le calcul ci-dessus donne la section libre de transfert 
d’air à mettre en œuvre au minimum. 

Nota 2 : la section libre de transfert d’air entre deux pièces peut 
être réalisée par : 
 un détalonnage des portes, 
  une grille dans les portes, 
  la combinaison de ces deux solutions 
 

Section libre (cm²) = 2 x Débit (m3/h) 

Débit maximum soufflé  
dans la pièce (m3/h) 

Section libre de transfert 
 d’air (cm²) 

100 200 

150 300 

200 400 

250 500 

300 600 

350 700 

400 800 

450 900 

500 1000 

550 1100 

600 1200 
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ANNEXE G – Bouches de diffusion 
 

 
Figure 1 – Bouche de diffusion « GDD » - visuel et caractéristiques dimensionnelles 

 

 
Figure 2 – Bouche de diffusion « GDD » / caractéristiques techniques détaillées  
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ANNEXE H – Régulateur et thermostats 
 
Tableau 1 – Caractéristiques techniques complémentaires des thermostats 

 
 Blueface Think Lite 

Bus de communication 2 x 0,22 + 2 x 0,5 mm² 2 x 0,22 + 2 x 0,5 mm²  

Dimensions 92 x 92 x 16 mm 92 x 92 x 16 mm 92 x 92 x 16 mm 

Dimensions écran 3,5’’   2,7’’    

Matériau acier et verre trempé acier et verre trempé  

Interface couleur – écran capacitif encre électronique – boutons capacitifs boutons capacitifs 

Montage saillie saillie saillie 

 
 
 
 
 

 

 

 
Figure 1 – Thermostat BLUEFACE Figure 2 – Thermostat THINK  Figure 3 – Thermostat LITE  

 
 

 
 

Figure 4 – Régulateur « Airzone Central V1.3 » 
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ANNEXE I – Mise en service  
 

 
Figure 1 – Exemple de fiche de mise en service 

 


